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PIASTRA ORIZZONTALE A SOFFITTO

TUBAZIONI IN  MULTISTRATO PREISOLATO 

CORPO SCALDANTE VERTICALE A PARETE

COLLETTORE COMPLANARE DI DISTRIBUZIONE

MONTANTI VERTICALI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Watt

N.piastra

N.piastra

FORI SOLAIO E PASSAGGIO TUBI AL PIANO SOTTOSTANTE
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C."PT-a"
collettore per il piano terra 5+5 Ltot= 50,00 c

collettore per il piano primo 7+7 Ltot=60,00 cm
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C. "P-1"
collettore per il piano interrato 4+4 Ltot= 45,00 cm

C. "PT-b"
C. "P1"
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collettore per il piano terra 2+2 Ltot= 35,00 cm
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collettore
1 valvola di intercettazione a sfera

2 manometro
3 regolatori di portata
4 tubi pex-al-pex 16(12)

5 valvole automatiche: comando elettrometrico
collegato ai termostati ambienti

6 gruppo di testa di mandata completa di
valvola a sfera a tre posizioni, attacco by-
pass  e portagomma di carico/scarico e

valvola di sfogo automatica
7 gruppo di testa di ritorno completa di valvola

a sfera a tre posizioni, attacco by- pass  e
portagomma di carico/scarico

8 valvola di sfogo automatica

..
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